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SOTTO

SOPRA
17A x 0,194
16P x 0,260

2

1 (DN 50)

2448122016

22 (DN 50) 16 (DN 32)

4 (DN 50)
30 (DN 32)

5 (DN 50)

6 (DN 32)

10 (DN 50)15 (DN 50)
11 (DN 32)

18 (Pot I 536.10 - Pot E 439.00) 17 (Pot I 565.16 - Pot E 426.00) 22 (Pot I 577.24 - Pot E 433.00) 23 (Pot I 464.00 - Pot E 422.00) 14 (Pot I 497.12 - Pot E 436.00) 13 (Pot I 541.41 - Pot E 427.00) 9 (Pot I 541.89 - Pot E 442.00) 11 (Pot I 460.39 - Pot E 421.00) 6 (Pot I 488.13 - Pot E 432.00) 7 (Pot I 552.67 - Pot E 424.00) 26 (Pot I 573.67 - Pot E 433.00) 25 (Pot I 528.43 - Pot E 424.00)

27 (Pot I 197.30 - Pot E 199.00-N. El. 1)
5 (Pot I 221.26 - Pot E 198.00-N. El. 1)10 (Pot I 167.97 - Pot E 198.00-N. El. 1)15 (Pot I 205.11 - Pot E 199.00-N. El. 1)

21 (Pot I 168.13 - Pot E 198.00-N. El. 1)
19 (Pot I 206.61 - Pot E 197.00-N. El. 1)

25 (DN 16)

23 (DN 18)

24 (DN 18)

28 (DN 18)

29 (DN 18)

27 (DN 16)

18 (DN 18)

17 (DN 18)

19 (DN 16)

12 (DN 18)

14 (DN 18)

13 (DN 16)

8 (DN 18)

9 (DN 18)

7 (DN 16)

32 (DN 18)

31 (DN 18)

33 (DN 16)

2 (DN 50)

3 3 (DN 50)
53

5420 (DN 50)21 (DN 50)

26 (DN 32)
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INGRESSO DA PDC

PUFFER 2000L

(DN 50)(DN 50)

INGRESSO DA PDC

ACS 1500L

(DN 50)(DN 50)

AUTOCLAVE 500L

INGRESSO DA ST(DN 50)

(DN 50)
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49
29453341
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48 (DN 32)

47 (DN 50)

52 (DN 32)

46 (DN 50)

42 (DN 32)

41 (DN 50)

56 (DN 32)

40 (DN 50)

36 (DN 32)

34 (DN 50)35 (DN 50)

60 (DN 32)

52 (Pot I 502.68 - Pot E 453.00)51 (Pot I 534.36 - Pot E 463.00)30 (Pot I 514.88 - Pot E 453.00)32 (Pot I 460.56 - Pot E 463.00)46 (Pot I 434.57 - Pot E 450.00)47 (Pot I 510.99 - Pot E 474.00)35 (Pot I 511.25 - Pot E 457.00)34 (Pot I 468.99 - Pot E 468.00)44 (Pot I 437.95 - Pot E 451.00)42 (Pot I 537.56 - Pot E 464.00)38 (Pot I 526.20 - Pot E 455.00)39 (Pot I 505.65 - Pot E 469.00)

40 (Pot I 192.04 - Pot E 200.00-N. El. 1)
43 (Pot I 159.14 - Pot E 202.00-N. El. 1) 36 (Pot I 194.11 - Pot E 203.00-N. El. 1)

48 (Pot I 159.05 - Pot E 202.00-N. El. 1) 31 (Pot I 205.76 - Pot E 202.00-N. El. 1) 50 (Pot I 188.51 - Pot E 203.00-N. El. 1)

63 (DN 18)

61 (DN 16)
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braga 125mm

montante 110mm

innesto a Y

tubazione 50mm

tubazione 75mm

pozzetto fognante

scarico

sfiato

montanti idrico - freddo /caldo

collettore di distribuzione

dorsali idrico - freddo /caldo

derivazioni utenze - freddo /caldo

Lavabo bagnoLavello cucina

waterCollettori di distribuzione

Da rete idrica

PARTICOLARE DISTRIBUZIONE BAGNI

A rete di scarico

Da impianto ACS

bidet

DocciaRiduttore di flusso
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 Pianta Piano Terra

 Pianta Piano Primo

 Pianta Copertura

Legenda
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