
Scambiatore di Calore

Omogeneizzazione

Percolato

Pre-Filtrazione

Tank System - Unità 1

Serbatoio H2SO4

Impianto RO1+RO2+RO3+RO4 - Unità 1

RO1 RO2 RO4

Stoccaggio Percolato

Permeato Finale

Permeato 1° Stadio Permeato 2° Stadio

Permeato 4° Stadio a torre di

Ossigenazione

Concentrato 2° Stadio

Stoccaggio Permeato

RO3

Permeato 2° Stadio

Concentrato 4° Stadio

Chiller di Raffreddameto

Concentrato OUT

Concentrato 3° Stadio

Scamb.

Calore

Schema a Blocchi Impianto ad Osmosi inversa a 4 Stadi per il trattamento del percolato - 120 mc/giorno

Al trattamento arie esauste

(filtro a ipoclorito e carbone

attivo, poi biofiltro)
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DESCRIZIONE








EG.3 - IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO

SCHEMA A BLOCCHI


